需求参数
电梯维修服务采购项目
1. 电梯数量：6部。
2. 电梯品牌：华升富士达电梯。
3. 1-3号电梯正在使用，需供应商现场检查。
4. 5-7号电梯未使用，需供应商现场检查。
5. [bookmark: _GoBack]其中5号观光电梯可以正常使用，但是未年检；6-7号电梯存在故障较多停用，并且也未年检。
6. 供应商现场检查电梯情况后提交修理报价清单。
7. 供应商维修电梯完成后，需负责给5-7号电梯办理年检手续。
8. 供应商现场检查电梯的安全责任需要自行负责。
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